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Resumen: En este documento se propone un benchmark para la evaluacio´n de algoritmos de auto-ajuste
de controladores PID. Para ello se deﬁnen ı´ndices cuantitativos que permiten medir el comportamiento
de los algoritmos, tanto durante la realizacio´n del experimento como en la fase de control. El benchmark
presentado pretende ser una herramienta que permita realizar estudios comparativos entre algoritmos de
auto-ajuste. Copyright c© 2011 CEA.
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1. INTRODUCCI ´ON
En el presente documento se describe un benchmark para la
evaluacio´n de algoritmos de autoajuste de controladores PID
desarrollado para el concurso anual organizado por el grupo de
Ingenierı´a de Control de CEA-IFAC del curso 2010-2011.Toda
la informacio´n relacionada con el concurso puede consultarse
en la siguiente direccio´n:
http://www.ceautomatica.es/og/ingenier%C3%
AD-de-control/benchmark-2010-11
Es un hecho bien conocido que en la mayorı´a de las apli-
caciones de control en la industria se utiliza el algoritmo de
control PID. Actualmente muchos de los controladores PID
disponibles en el mercado esta´n provistos de algu´n me´todo de
auto-ajuste que, tras realizar un experimento sobre el proceso,
determina de forma automa´tica los para´metros del controlador.
Esto simpliﬁca la instalacio´n de estos dispositivos y por tanto la
puesta en funcionamiento de los bucles de control. Es por ello
que la disponibilidad de un mecanismo de auto-ajuste eﬁciente
es uno de los puntos ma´s valorados a la hora de evaluar las
prestaciones de los controladores PID comerciales. En (Leva et
al., n.d.) se puede ver un resumen de los me´todos de auto-ajuste
que implementan varios fabricantes en sus controladores PID,
aunque el detalle exacto de los algoritmos es una informacio´n
celosamente guardada por cada fabricante, ya que es uno de los
puntos ma´s importantes de un controlador PID comercial.
Uno de los trabajos de mayor relevancia en el auto-ajuste de
controladores PID ha sido (Astro¨m and Ha¨gglund, 1984). ´Este
se basa en la idea de que la mayorı´a de los sistemas oscilan
cuando son realimentados a trave´s de un rele´ debido a la apari-
cio´n de un ciclo lı´mite. Midiendo la amplitud y periodo de las
oscilaciones es posible identiﬁcar un punto de la respuesta de
frecuencia del sistema y utilizar esa informacio´n para calcular
los para´metros del controlador. La importancia de este trabajo
viene dada por las bondades del me´todo de realimentacio´n con
rele´ respecto a otros me´todos, entre las que se pueden destacar
las siguientes: 1) durante el experimento el proceso esta´ en bu-
cle cerrado y se mantiene cerca del valor nominal de operacio´n;
2) la amplitud de las oscilaciones se puede controlar mediante
la conﬁguracio´n del rele´. Trabajos posteriores se han centrado
en mejorar la exactitud en la estimacio´n y conseguir mejores
prestaciones de los controladores.Otra estrategia bien conocida
es la de realizar el auto-ajuste usando un modelo parame´trico
obtenido a partir de un experimento realizado sobre el proceso.
En la mayorı´a de los casos se asume un modelo simple, por
ejemplo de primer orden con retardo de tiempo.
La relevancia alcanzada por los me´todos de auto-ajuste en la
aplicacio´n pra´ctica del algoritmo de control PID ha hecho que el
desarrollo de nuevos me´todos sea un a´rea de investigacio´n muy
activa. Numerosos trabajos han sido publicados proponiendo
me´todos que intentan mejorar el desempen˜o de los sistemas
controlados, ver por ejemplo (da Ma and jian Zhu, 2006; Ho
et al., 2003; Vivek and Chidambaram, 2005; Tan et al., 2006;
Arrieta et al., 2010; Deya and Mudib, 2009; Leva et al., 2010).
A pesar de cantidad de me´todos de auto-ajuste y variaciones
de estos que existen, no hay una metodologı´a desarrollada para
la evaluacio´n de los mismos. En este documento se propone
un benchmark para evaluar el desempen˜o de algoritmos de
auto-ajuste de controladores PID. Para ello se deﬁnen ı´ndices
cuantitativos que permiten medir el comportamiento de los
algoritmos, tanto durante la realizacio´n del experimento como
en la fase de control, valorando adema´s el funcionamiento con
procesos de muy distinta dina´mica.
La estructura del documento es como se describe a contin-
uacio´n. En la seccio´n 2 se abordan las consideraciones gen-
erales para la evaluacio´n de un me´todo de auto-ajuste, desta-
cando aquellos aspectos que deben ser tenidos en cuenta. En la
seccio´n 3 se presentan los modelos propuestos para evaluar los
algoritmos. La seccio´n 4 describe de forma detallada los ı´ndices
utilizados para la evaluacio´n del comportamiento. En la seccio´n
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5 se describe una herramienta de simulacio´n desarrollada para
llevar a cabo la evaluacio´n de algoritmos de autoajuste segu´n la
propuesta del benchmark. En la seccio´n 6 se muestra un ejemp-
lo de evaluacio´n de un me´todo de auto-ajuste bien conocido: el
me´todo de Ziegler y Nichols de bucle cerrado. Finalmente, en
la seccio´n 7 se presentan las conclusiones.
2. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACI ´ON DE
M ´ETODOS DE AUTO-AJUSTE
En general el funcionamiento de un controlador con auto-
ajuste tiene dos fases. La primera es la fase de experimento,
durante la cual se obtiene informacio´n del comportamiento
dina´mico del sistema. Esta fase ﬁnaliza con el ca´lculo de los
para´metros del controlador, haciendo uso de la informacio´n
experimental obtenida. La segunda fase es la de control, en la
que el controlador pasa a controlar el sistema para cumplir las
especiﬁcaciones deseadas.
Desde un punto de vista pra´ctico, un me´todo de auto-ajuste
debe cumplir dos requisitos:
Lograr un ajuste adecuado del controlador y de esta for-
ma garantizar el comportamiento deseado en la fase de
control, por ejemplo minimizar el efecto de las pertur-
baciones. Adema´s debe cumplir las especiﬁcaciones de
robustez.
Conseguir el requisito anterior provocando la menor ex-
citacio´n posible en el sistema durante la etapa de exper-
imento. Por ejemplo, mediante un experimento corto en
el cual la salida del sistema no alcance valores excesiva-
mente alejados del valor nominal de funcionamiento.
Evidentemente, el cumplimiento de estos dos requisitos si-
multa´neamente supone un compromiso entre uno y otro: mien-
tras mayores limitaciones se tengan en la fase de experimento
para aplicar cambios en la entrada del sistema, menor sera´ la
informacio´n de la dina´mica a partir de la cual realizar el ajuste
del controlador que garantice cumplir los requerimientos del
sistema en bucle cerrado.
Un me´todo de auto-ajuste sera´ mejor en la medida que cumpla
en mayor grado los dos requisitos anteriores. Esta es la base de
la metodologı´a de evaluacio´n que se propone. En este sentido,
el comportamiento de un algoritmo sera´ evaluado atendiendo
a su comportamiento en la fase de experimento, ası´ como
al desempen˜o del sistema controlado en la fase de control.
Si Ie es el ı´ndice de comportamiento del algoritmo en la
fase de experimento, e Ic es el ı´ndice de desempen˜o en la
fase de control, el ı´ndice total del algoritmo de auto-ajuste I
dependera´ de ambos ı´ndices.
I = f(Ie, Ic) (1)
A continuacio´n se relacionan las caracterı´sticas ma´s impor-
tantes del me´todo de evaluacio´n que se propone.
El comportamiento de un me´todo de auto-ajuste es evalu-
ado para un conjunto de modelos que representan los tipos
de dina´micas ma´s comunes en la industria de procesos.
El criterio de desempen˜o que se mide en la fase de con-
trol es la atenuacio´n de las perturbaciones en la entrada,
teniendo en cuenta la robustez del bucle de control.
El criterio de desempen˜o que se mide en la fase de exper-
imento tiene en cuenta tanto la duracio´n del experimento
como la variacio´n de la salida durante el mismo.
El ca´lculo de los ı´ndices Ie e Ic se hace de forma que los
resultados obtenidos para los distintos modelos sean com-
parables entre sı´. Para ello se realiza una normalizacio´n
de los ı´ndices teniendo en cuenta la dina´mica concreta de
cada modelo.
La normalizacio´n del ı´ndice Ic se hace respecto de re-
sultados de comportamiento o´ptimo de controladores PID
publicados en (H. Panagopoulos and T.Hagglund, 2002),
de manera que los valores se pueden interpretar como
relativos a esos resultados.
La normalizacio´n del ı´ndice Ie se hace respecto de los re-
sultados obtenidos mediante el me´todo de realimentacio´n
con rele´ para cada modelo, por lo que los valores del
ı´ndice pueden ser interpretados como relativos a esos re-
sultados.
En las siguientes secciones se describen ma´s en detalle los
aspectos de la metodologı´a propuesta, los modelos utilizados
para la evaluacio´n de los algoritmos y el ca´lculo de los ı´ndices
de comportamiento, tanto en las fases de experimento y control,
como el ı´ndice global.
3. MODELOS PARA LA EVALUACI ´ON
Un aspecto que debe tenerse en cuenta en la evaluacio´n de un
me´todo de auto-ajuste es su comportamiento al ser aplicado
a procesos con dina´micas diferentes. Sistemas con retardo de
tiempo, de fase no mı´nima, con polos mu´ltiples, con polos
distintos, son algunos ejemplos de los tipos de respuestas que
pueden ser encontrados en la industria. En (H. Panagopoulos
and T.Hagglund, 2002) se propone un conjunto de modelos que
abarcan esas caracterı´sticas. Las ecuaciones (2)-(6) muestran
esos modelos. En el proceso G3 se han multiplicado por 10 las
constantes de tiempo para que los tiempos de respuesta de todos
los modelos sean similares y ası´ poder usar un mismo periodo
de muestreo en la implementacio´n del controlador. Los me´todos






















4. ´INDICES DE COMPORTAMIENTO
4.1 ´Indice de la Fase de Control
En la fase de control se ha deﬁnido un ı´ndice que tiene en cuenta
tanto la atenuacio´n de las perturbaciones, mediante el valor del
IAE de la salida para una perturbacio´n de magnitud unitaria
(IAEp), como la robustez, medida mediante el ma´ximo de la
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donde G(jω) y Gc(jω) son las funciones de transferencia del
proceso y del controlador respectivamente.
El valor del ı´ndice IAEp depende de la dina´mica del sistema,
por lo que para poder comparar el comportamiento de un mis-
mo me´todo de auto-ajuste en diferentes modelos es necesario
normalizar dicho valor. Dicha normalizacio´n se realiza con
respecto al comportamiento que se consigue con un ajuste o´pti-
mo del controlador PID que minimiza el IAE de la respuesta
ante perturbacio´n. En concreto se utilizan los resultados que
aparecen en (H. Panagopoulos and T.Hagglund, 2002), donde
los para´metros del PID con funcio´n de transferencia dada por
la ecuacio´n (8) se obtienen mediante la solucio´n nume´rica de un
problema de optimizacio´n con restricciones para cada modelo












En ese artı´culo aparecen los valores del ı´ndice IAE de la
perturbacio´n para disen˜os con Ms = 1,4 y Ms = 2: IAE1,4
e IAE2, Tabla 1. Los valores del modelo G3 simplemente se
han multiplicado por 10, al haber escalado las constantes de
tiempo en ese valor.
Para dicha normalizacio´n se pueden usar IAE1,4 o IAE2. Si
se elige IAE2, entonces el valor normalizado del IAE de la





A partir de Ms e IAE∗p el ı´ndice para evaluar la fase de con-
trol queda expresado por la ecuacio´n (10), donde Ms aparece
elevado al cuadrado para reﬂejar el hecho de que pequen˜as







Los coeﬁcientes γ1 y γ2 se calculan para cada modelo de forma
que el plano deﬁnido por la ecuacio´n (10) pase por los puntos:
(M2s , IAE
∗
p , Ic) ={(0, 0, 0);
(1,42, IAE1,4/IAE2, 1);
(22, IAE2/IAE2, 1)}
como se muestra en la ﬁgura 1. La lı´nea recta que pasa por
los puntos (1,42, IAE1,4/IAE2, 1) y (22, IAE2/IAE2, 1),
representa el lugar de los puntos en los que Ic = 1. Si Ic ≈ 1,
entonces los resultados conseguidos por el me´todo de auto-

























Figura 1. Plano que deﬁne el comportamiento de un me´todo de
auto-ajuste en la fase de control.
conseguidos mediante la optimizacio´n nume´rica planteada en
(H. Panagopoulos and T.Hagglund, 2002). Cuanto mayor sea
el valor de Ic, menos cerca estara´ el controlador ajustado del
comportamiento o´ptimo. Los controladores disen˜ados pueden
tener cualquier valor de Ms (el ı´ndice valora el compromiso
entre la robustez y el rendimiento conseguido).
4.2 ´Indice de la Fase de Experimento
Como se ha comentado anteriormente, en la fase de experimen-
to se debe tener en cuenta la duracio´n del experimento, Te,
y las variaciones de la salida del sistema respecto del valor
nominal de operacio´n. Una medida que tiene en cuenta tanto
esas variaciones como el tiempo de duracio´n es el valor del IAE
de la salida durante el experimento, IAEe.
El valor de IAEe depende de la dina´mica del sistema. En
el conjunto de modelos utilizados para la evaluacio´n hay sis-
temas con muy diversas velocidades de respuesta. Para poder
comparar el comportamiento de un mismo me´todo de auto-
ajuste para varios modelos, el ı´ndice de comparacio´n debe ser
relativo a la dina´mica de cada modelo. Esto se puede conseguir
mediante la normalizacio´n del IAEe respecto del valor de IAE
obtenido para un experimento que se pueda considerar como
referencia y sea comu´n a todos los modelos.
Se propone como experimento de referencia el de reali-
mentacio´n con rele´ de amplitud unitaria, de forma que el IAE
de referencia (IAER) sea el IAE de un periodo de oscilacio´n
en dicho experimento.
Los valores de IAER (y del periodo de oscilacio´n TR)
obtenidos en estas condiciones para los modelos (2)-(6) se
muestran en la Tabla 2. Respecto de estos valores se puede nor-
malizar los valores de IAEe que se obtienen para cada modelo
con el me´todo de auto-ajuste que se desee evaluar, quedando el







Consideracio´n de ruido de medida Para hacer una evaluacio´n
realista de un me´todo de auto-ajuste hay que incluir un ruido de
medida en la salida del sistema. En el caso ideal de ausencia
de ruido de medida, las variaciones de la salida durante la
fase de experimento, y por tanto el IAEe, se pueden hacer
tan pequen˜as como se quiera: basta con aplicar entradas con
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amplitudes inﬁnitesimales. En la pra´ctica, el ruido de medida
limita los valores mı´nimos de la entrada, ya que la relacio´n
entre la salida del sistema y el ruido de medida debe permitir
extraer la informacio´n de la dina´mica necesaria para el ajuste
del controlador.
Teniendo en cuenta lo anterior, el ruido de medida para cada
modelo se ha ﬁjado de manera que en los experimentos de
referencia la relacio´n entre la salida del sistema y el ruido de
medida sea la misma para todos los modelos. Concretamente,






dondeAr es la amplitud del ruido de medida para cada modelo,
AR es la amplitud de las oscilaciones en los experimentos de
referencia para cada modelo (con amplitud de rele´ unitaria) y β
es la relacio´n entre AR y Ar.
En los experimentos de referencia se ha considerado β = 10,
que es un valor razonable de relacio´n sen˜al/ruido que hace
que la respuesta del sistema no quede oculta por el ruido. Los
valores de Ar para cada modelo se muestran en la Tabla 3.
4.3 ´Indice Global
Se propone calcular el ı´ndice global de la fase de control y de la












Finalmente, se propone combinar los ı´ndices de la fase de
control y la de experimento para calcular el ı´ndice global del
benchmark, que tendra´ la expresio´n:




La raı´z sexta en el ı´ndice de experimento se propone para
favorecer en la evaluacio´n a aquellos me´todos de auto-ajuste
que consigan una mejor respuesta del sistema controlado.
Adema´s de calcular el ı´ndice global Itotal que sera´ usado para
la evaluacio´n del algoritmo, tambie´n se realiza el ca´lculo de
ı´ndices totales para cada una de las magnitudes tenidas en
cuenta para la evaluacio´n, o sea Ietotal , Mstotal , IAE∗ctotal y
Ictotal . Estos se calculan como la media geome´trica de los
ı´ndices correspondientes para todos los modelos.
5. HERRAMIENTA PARA LA SIMULACI ´ON
Para evaluar de forma sencilla un algoritmo de autoajuste segu´n
el benchmark propuesto, se ha desarrollado una herramienta de
simulacio´n que permite realizar los experimentos y calcular los
ı´ndices de comportamiento de forma automa´tica. La herramien-
ta ha sido desarrollada en Matlab y consta de varios elementos,
los cuales se describen a continuacio´n.
La implementacio´n del algoritmo de auto-ajuste a evaluar se
realiza en una funcio´n (algoritmo.m) que es llamada por un
bloque Embedded Matlab Function integrada en un modelo de
Simulink (simulador autoajuste.mdl). El periodo de ejecucio´n
de esa funcio´n es de 10 ms. En cada periodo la funcio´n dispone
de una medicio´n de la salida del proceso, y modiﬁca la entrada
de control a trave´s de un retenedor de orden cero.
Cada periodo la Embedded Function llama a la funcio´n algo-
ritmo.m, pasa´ndole como para´metros el valor de la medicio´n
de la salida y el tiempo. La funcio´n por su parte devolvera´ el
valor de la accio´n de control para el proceso, los para´metros del
controlador PID (Kp, Td, Ti, N), y una variable booleana que
indica si la fase de experimento continu´a (1) o ha terminado (0).
Si la variable booleana devuelta por la funcio´n algoritmo.m vale
1, la Embedded Function no hara´ caso de los para´metros del
PID, y aplicara´ al proceso la accio´n de control devuelta por la
funcio´n. Por el contrario, si la variable booleana devuelta por la
funcio´n algoritmo.m vale 0, se termina la fase de experimento
y empieza la fase de control, por lo que dicha funcio´n ya no
volvera´ a ser llamada. Los para´metros del PID devueltos en
ese momento por la funcio´n algoritmo.m son los deﬁnitivos,
deﬁnie´ndose el controlador PID discreto que se aplicara´ a partir
de ese momento al periodo ﬁjo de 10 ms.
En la fase de experimento, el algoritmo del usuario puede
deﬁnir la accio´n de control de forma arbitraria. Una vez en la
fase de control, la accio´n de control quedara´ determinada por el
algoritmo PID discreto predeﬁnido que es una aproximacio´n de
Euler del PID con ﬁltro de derivador dado por la ecuacio´n (8).
La simulacio´n se realizara´ partiendo de condiciones iniciales
nulas. En el instante t=250 se introduce una perturbacio´n a la
entrada del proceso en forma de escalo´n unitario. El algoritmo
debe ﬁnalizar el ca´lculo de los para´metros del controlador
antes de ese instante, y comunicar la ﬁnalizacio´n de la fase de
experimento devolviendo un cero en la variable booleana.
Desde un ﬁchero llamado evalua benchmark auto pid.m se
recorren los 8 modelos del conjunto de prueba, y se llama a la
simulacio´n para realizar el experimento, dando como resultado
ﬁnal unas gra´ﬁcas con los ı´ndices parciales, y el valor del ı´ndice
total.
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Todos los ﬁcheros antes mencionados esta´n disponibles en la
siguiente direccio´n url, donde se exponen adema´s las condi-
ciones de participacio´n en el concurso organizado por el grupo
de Ingenierı´a de Control de CEA-IFAC en el curso 2010-2011,
basado en este benchmark:
http://www.ceautomatica.es/og/ingenier%C3%
AD-de-control/benchmark-2010-11
Adema´s esta´ la funcio´n algoritmo base.m que sirve de base
para programar el algoritmo de auto-ajuste. Se debe cambiar
su nombre a algoritmo.m para que el modelo que realiza la
simulacio´n la pueda llamar. En la funcio´n algoritmo.m esta´ pro-
gramado el algoritmo de Ziegler y Nichols de bucle cerrado,
como ejemplo de algoritmo de auto-ajuste.
Por u´ltimo destacar que se ha comprobado el funcionamiento
de la herramienta de simulacio´n en las versiones de MATLAB
7.0 de 2004 y 7.7 de 2008b.
6. EJEMPLO
Para ilustrar y servir de ejemplo se ha programado el algoritmo
de auto-ajuste de Ziegler-Nichols, basado en la realimentacio´n
con rele´ segu´n (Astro¨m and Ha¨gglund, 1984). Concretamente
se ha implementado este me´todo considerando dos valores de
amplitud del rele´ distintas: u = 0,5 y u = 1. Teniendo en
cuenta que el ruido para cada modelo es el dado en la Tabla 3,
los valores de u = 0,5 y u = 1 implican relaciones sen˜al/ruido
(SR) en la salida del sistema durante el experimento de 5 y 10
respectivamente.
El ajuste de los controladores se ha realizado a partir de los
valores de la amplitud (Ao) y periodo (To) de las oscilaciones.
Ao y To se calculan cuando el sistema alcanza oscilaciones
sostenidas de amplitud constante, concretamente cuando se
cumple la siguiente condicio´n:
Ak −Ak−1 < h (16)
dondeAk yAk−1 son las amplitudes de los ciclos de oscilacio´n
actual y anterior respectivamente y h es la histe´resis del rele´,
que se ha ﬁjado en un valor algo mayor que la mayor amplitud
del ruido de medida de los 8 procesos: h = 0,2 > Ar,max.
En el momento en que se cumple la condicio´n (16) la fase de
experimento se da por concluida y se calculan los para´metros
del controlador.
En las ﬁguras 2 y 3 se muestran los resultados de los ı´ndices
obtenidos en cada caso, tal y como los muestra la aplicacio´n
de Matlab que realiza la evaluacio´n. En la primera columna se
muestran los ı´ndices del experimento. En la primera gra´ﬁca,
el tiempo de duracio´n del experimento normalizado al experi-
mento de referencia (T ∗e = Te/TR). En la segunda gra´ﬁca, el
valor medio absoluto de la salida normalizado (IAE∗e /T ∗e ), y
ﬁnalmente en la tercera gra´ﬁca el valor del ı´ndice de la fase de
experimento (Ie = IAE∗e ), tanto para cada proceso como el
total. En la segunda columna se muestran los ı´ndices de la fase
de control. En la primera ﬁgura el valor de Ms, en la segunda el
valor del IAE ante perturbacio´n normalizado, y en la tercera, el
valor del ı´ndice de la fase de control, Ic, ası´ como el valor del
ı´ndice total. Estas gra´ﬁcas pueden servir de ayuda para mejorar
el algoritmo.














































































Figura 2. Resultados de los ı´ndices obtenidos para un experi-
mento con rele´ con amplitud de las oscilaciones 5 veces la
amplitud del ruido de medida ﬁjado para cada modelo.
Como se ve, para el me´todo con SR = 10 el ı´ndice total de la
fase de experimento (Ie) es mayor que en el caso de SR = 5,
por ser mayor la amplitud de las oscilaciones.
Sin embargo, los ı´ndices de la fase de control son menores en
el caso de SR=10. Esto se debe a que para valores de SR=5 el
ruido enmascara la salida real del sistema, lo cual induce errores
en la estimacio´n de Ao y To. Para SR=10 es posible estimar de
forma ma´s exacta los valores de Ao y To a partir de los cuales
se calculan los para´metros del PID.
Respecto del ı´ndice total, e´ste es menor para el caso de SR=10
debido a la forma en que se ponderan en la ecuacio´n ﬁnal los
ı´ndices de experimento y de control (se da ma´s peso al ı´ndice
de la fase de control).
7. CONCLUSIONES
En este documento se propone un benchmark para la evalu-
acio´n de algoritmos de auto-ajuste de controladores PID. La
metodologı´a de evaluacio´n propuesta en el benchmark se basa
en la deﬁnicio´n de ı´ndices para medir el comportamiento de
los algoritmos tanto en la fase de experimento como en la de
control. El benchmark presentado puede ser de utilidad para
realizar estudios comparativos entre algoritmos de auto-ajuste.
Se ha desarrollado una herramienta para la simulacio´n, con el
objetivo de facilitar la aplicacio´n del benchmark para la eval-
uacio´n de nuevos algoritmos de auto-ajuste de controladores
PID.
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Figura 3. Resultados de los ı´ndices obtenidos para un experi-
mento con rele´ con amplitud de las oscilaciones 10 veces
la amplitud del ruido de medida ﬁjado para cada modelo.
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